Inscrita en el R.M. de Valencia, Tomo 8506, Libro 5796, Folio 80, Hoja V-115781-- CIF: B-97783757

Ambientalys)

AL

[ Datos Cliente | informe Ensayon® | A45306-25

!Nombre/Delegacién ANTICIMEX 30 SANIDAD_AMBIENTAL, S.A. (ALICANTE)

|
Direccion G/ Jesus Serra Santamans, 7,SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA

i

' Informacién aportada por el cliente |
|Procedencia: Hotel Magic Natura

Lugar do toma de muestra: Jacuzzl Cabana 5407
FechaMHora: 23/04/2025

Toma de muestras realizada por: Rubén Procedimiento de toma: *Procedimiento Cliente

Bromo (ppm} 1,38 (e 36 pH {Ud. pH) 7.4
Bromo 1,30
__Datos de laboratorio | _ ] =
Fecha Recepcién 24/04/2025 09:00 Cantidad y Envases: Envase PET estéril con neutrdizante
Tipo de muestra AGUA CONTINENTAL
Fecha Infcio/Fecha Fin: 240472025 / 04/05/2025
_Resultados 0 Tap
| Pruebas/Ensayos LD/LQ _| Resultados Unidades | lncert._]_ V.P ‘ Métodos |

. OV, PR\ cre ot S

Recuento de Legionella spp <5 o/l No Detectado UNE IS0 11731:2017 (A)

Yolumen fitrado 210 mL

Los resullades emilidos en el presenls informe pertenecan unicamente a [as muestras analizadas tal y como se han recibido en el laboratorio. AMBIENTALYS garantiza ta confldencialidad da los
resultades de este inferme. Queda prohibida la reproducaién Iotal o parcial dal informe sin autorizacién por escrilo de AMBIENTALYS.

Cuando la muestra no as tomada por AMBIENTALYS, Ja fecha y hora, instalacién , punto de foma y ipo de muestra son facilitados por el clients. AMBIENTALYS no se hace responsable de la
infarmaclén aportada par el cliente, por lo que no se encuanira amparada por la acraditacion.

(*} La loma de muestras solo esta acreditada para los pardmetros inciuldos en el anaxo técnico n® 767/LE1491

V.P.: Valor paramétrico para cada ensayo segun legislacién de aplicacion. L.D.: Limite deteccion para ensayos microbicldgicos. L.Q.: Limite cuantificacion para ensayos fisico-quimicos,

Ragla decision andlisis resultados-comparacién directa: Conforme a IS0 7218 e 150 B199: Valares de 1 a 2 ufc/placa, 10 a 20 ufcip, 1 a 2 ufe/mL o VF indican Prasencia del microcmganismo; yde 3 a
2 ufciplaca, 30 a 90 vic/g, 3 a & uic/mL o VF Indican n® estimada. Para los angayos micmbiclagicos acreditades, las :ncerfidumbras estén a dispesicién dal clients.

Para ol engayo de Legionella segin UNE ISO 11734:2017: {A) Matriz A, Procedimiania 5y 7, Medio de Cultive A y C(GVPC), Procadimiantn 1, Media de Cullive A (Complamantaria), {B) Matriz B,
Pracedimignto 8,9 y 10, Medio de Cultivo C{GVPC)

En Paterna a 08 de mayo 2025

Documento Firmado Electrénicamente por:
AMBIENTALYS CONSULTORIA Y ANALISIS SL. CIF:
B97783757

Nombre: Ana Ralio Blay-D. Técnica — NIF: 291735378

C/Les Ones 6, Bajo Daracha
468980 PATERNA, VALENCIA
Tel 961318674
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